
Контроль качества питьевой воды 

 

Для централизованного обеспечения питьевой водой населения и 

организаций г.Мелеуза  используется вода из подземных источников 

водоснабжения Каранского и Ировского водозаборов. Качество воды 

соответствует требованиям ГОСТ 2761-94 «Источники централизованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Производственный контроль качества питьевой воды осуществляется в 

целях обеспечения качества и безопасности воды в бактериологическом и 

физическом отношении, безвредности воды по химическому составу, 

благоприятности органолептических и других свойств воды для человека. 

Анализы питьевой воды  и источников водоснабжения проводятся 

аккредитованной испытательной лабораторией контроля качества воды 

(Аттестат аккредитации № RА.RU.21AK25) 

Питьевая вода, выходящая с сооружений водоподготовки, и вода 

источников водоснабжения контролируется в  31 точке. Вода в 

распределительной сети контролируется в 100 точках ежемесячно. 

Вода мелеузовского водопровода контролируется по 55 обязательным 

показателям (включая анализ на содержание органических веществ, показателей 

радиационной безопасности, вирусологические показатели. Ежегодное 

количество анализов, выполняемых в рамках производственного контроля 

согласно рабочей программе, составляет более 20 тысяч. Дополнительно ведется 

мониторинг питьевой воды и источников водоснабжения по 26 показателям. 

 

Перечень регламентируемых показателей контроля качества воды 

включает: 

  •  обобщенные – 7 показателей; 

•  неорганические вещества – 29 показателей; 

•  органолептические – 5 показателей; 

•  радиационной безопасности – 3 показателя; 

•  органические вещества – 6 соединений; 

•  микробиологические – 3 показателя; 

•  вирусологические – 3 показателя. 

 

 

ООО «Водоканал» - единственное предприятие, осуществляющее 

централизованное водоснабжение города Мелеуз. В системе централизованного 

питьевого водоснабжения города задействованы 2 водозабора: Каранский 

водозабор и Ировский. 

Обеспечение качества питьевой воды является приоритетным 

направлением технической политики предприятия. Питьевая вода мелеузовских 

водопроводов по всем показателям соответствует российским нормативам 

безопасности и качества, требованиям международных стандартов.  



ООО «Водоканал» гарантирует безопасность питьевой воды в 

физиологическом  отношении и безвредность по химическому составу. В 

области аккредитации испытательной лаборатории контроля качества воды – 47 

показателей. Информация по результатам выполняемых анализов ежемесячно 

представляется в управление Роспотребнадзора по РБ. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ 

ГОРОДА МЕЛЕУЗ ЗА 2017 год 

(насосная станция II-го подъема, перед поступлением в распределительную сеть) 
Показатель Ед.изм. Норматив 

СанПиН 2.1.4.1074-01 

Фактически 

1 2 3 4 

рН ед.рН 6-9 7,6 

Температура С не нормируется 7,8 

Запах при 20 ºС балл 2 0 

Запах при 60 ºС балл 2 0 

Вкус (привкус) балл 2 0 

Цветность град. 20 1,96 

Мутность ЕМФ 2,6 <1 

Нитриты мг/дм3 3,3 <0,3 

Нитраты мг/дм3 45 17,9 

Аммиак и ионы аммония мг/дм3 1,5 <0,15 

Хлорид-ионы мг/дм3 350 142 

Сульфат-ионы мг/дм3 500 88,2 

Окисляемость 

перманганатная 

мг/дм3 5,0 0,63 

Жесткость общая ºЖ 7,0 5,99 

Железо общее мг/дм3 0,3 <0,05 

Фторид-ионы мг/дм3 1,5 0,164 

Щелочность общая  оль/дм3 не нормируется 4,93 

Гидрокарбонат-ионы мг/дм3 не нормируется 301 

Кальций мг/дм3 не нормируется 72,7 

Фенол мг/дм3 0,001 <0,001 

Нефтепродукты мг/дм3 0,1 <0,04 

Сухой остаток мг/дм3 1000 653 

АПАВ мг/дм3 0,5 <0,01 

Алюминий мг/дм3 0,5 <0,04 

Барий мг/дм3 0,7 0,043 

Бериллий мг/дм3 0,0002 <0,0001 

Бор мг/дм3 0,5 <0,1 

Бенз (а)пирен мкг/дм3 0,005 <0,0005 

Ванадий мг/дм3 0,1 <0,001 

Висмут мг/дм3 0,1 <0,005 

Кадмий мг/дм3 0,001 <0,0001 

Калий  мг/дм3 не нормируется 2,01 

Кремний мг/дм3 10,0 7,7 

Кобальт мг/дм3 0,1 <0,001 

Литий мг/дм3 0,03 <0,01 

Марганец мг/дм3 0,1 <0,01 



1 2 3 4 

Медь мг/дм3 1,0 <0,001 

Молибден мг/дм3 0,07 <0,001 

Мышьяк мг/дм3 0,01 <0,01 

Натрий мг/дм3 200 73,5 

Никель мг/дм3 0,02 <0,001 

Ртуть мг/дм3 0,0005 <0,00001 

Свинец мг/дм3 0,01 <0,001 

Селен мг/дм3 0,01 0,0049 

Стронций мг/дм3 7,0 0,53 

Хром общий мг/дм3 не нормируется 0,0144 

Цианиды мг/дм3 0,035 <0,01 

Цинк мг/дм3 1,0 <0,005 

Формальдегид мг/дм3 0,05 <0,02 

Хлороформ 

(трихлорметан) 

мг/дм3 0,06 <0,0006 

2,4 Д мг/дм3 0,03 <0,0002 

ДДТ мг/дм3 0,002 <0,0001 

Линдан мг/дм3 0,002 <0,0001 

Общее микробное число КОЕ в 1см3 50 <1 

Общие колиформные 

бактерии 

КОЕ в 100 

см3 

не должны 

обнаруживаться 

не обнаружены 

Термотолерантные 

колиформные бактерии 

КОЕ в 100 

см3 

не должны 

обнаруживаться 

не обнаружены 

 Удельная суммарная 

α-радиоактивность 

Бк/кг 0,2 0,13 

Удельная суммарная 

β-радиоактивность 

Бк/кг 1,0 0,14 

Удельная активность 

радона ((222)Rn) 

Бк/кг 60 менее 8,0 

Антиген вируса гепатита 

А 

 не должны 

обнаруживаться 

не обнаружены 

Антигены энтеровирусов  не должны 

обнаруживаться 

не обнаружены 

Антигены ротавирусов  не должны 

обнаруживаться 

не обнаружены 

       Исследование питьевой воды на наличие антигенов вируса гепатита А, ротавирусов, 

энтеровирусов  и  радиоактивности проводится   лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в РБ» в г. Уфе по договорам № Д-15-1458  от 15.06.2017 и  № 04-1486  от 

21.06.2017г. 

          Исследование по тяжелым металлам, хлорорганическим веществам, пестицидам  и пр. 

проводится Республиканским аналитическим центром контроля качества воды  ОАО  

«Башкоммунводоканал» по договору №   19  от 16.01.2017 года. 

           Всего  в 2017 году было отобрано перед подачей в г. Мелеуз – 385  проб, выполнено 987 

санитарно-микробиологических, 2006 органолептических и химических  анализов, 3 

исследования на наличие антигенов вирусов. В распределительной сети города отобрано 1437  

проб. 

          Отклонений от установленных  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества.», СанПиН 2.1.4.2580-10 (изменение №2 к СанПиН 21.1.4.1074-01) ,  нормативов   не 

обнаружено. 
  

    



  

С В Е Д Е Н И Я 

о качестве воды  централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения 

с. Нугуш муниципального района Мелеузовский район РБ за 2017 год 

(насосная станция II-го подъема, перед поступлением в распределительную сеть) 
 

Ингредиент Ед. изм. Норматив 

СанПиН 2.1.4.1074-01 

Фактически 

1 2 3 4 

рН ед.рН 6-9 7,8 

Температура С не нормируется 8,4 

Запах при 20 ºС балл 2 0 

Запах при 60 ºС балл 2 0 

Вкус (привкус) балл 2 0 

Цветность град. 20 <1 

Мутность ЕМФ 2,6 <1 

Нитриты мг/дм3 3,3 <0,3 

Нитраты мг/дм3 45 <2 

Аммиак и ионы аммония мг/дм3 1,5 <0,15 

Хлорид-ионы мг/дм3 350 <10 

Сульфат-ионы мг/дм3 500 11,1 

Окисляемость 

перманганатная 

мг/дм3 5,0 0,29 

Жесткость общая ºЖ 7,0 3,50 

Железо общее мг/дм3 0,3 <0,05 

Фторид-ионы мг/дм3 1,5 0,169 

Щелочность общая ммольдм3 не нормируется 3,35 

Гидрокарбонат-ионы мг/дм3 не нормируется 204 

Сухой остаток мг/дм3 1000 191 

АПАВ мг/дм3 0,5 <0,01 

Алюминий мг/дм3 0,5 <0,04 

Барий мг/дм3 0,7 0,068 

Бор мг/дм3 0,5 <0,1 

Бериллий мг/дм3 0,0002 <0,0001 

Бенз (а)пирен мкг/дм3 0,005 <0,0005 

Ванадий  мг/дм3 0,1 0,0010 

Висмут мг/дм3 0,1 <0,005 

Кобальт  мг/дм3 0,1 <0,001 

Калий  мг/дм3 не нормируется <1,0 

Кадмий мг/дм3 0,001 <0,0001 

Кальций мг/дм3 не нормируется 61,1 

Кремний мг/дм3 10,0 4,2 

Литий мг/дм3 0,03 <0,01 

Марганец мг/дм3 0,1 <0,01 

Медь мг/дм3 1,0 <0,001 

Молибден мг/дм3 0,07 <0,001 

Мышьяк мг/дм3 0,01 <0,01 

Натрий мг/дм3 200,0 2,7 

Никель мг/дм3 0,02 <0,001 

Свинец мг/дм3 0,01 <0,001 

Селен мг/дм3 0,01 0,00010 



1 2 3 4 

Стронций мг/дм3 7,0 <0,5 

Хром общий мг/дм3 не нормируется 0,0012 

Цианиды мг/дм3 0,035 <0,01 

Цинк мг/дм3 1,0 <0,005 

Ртуть мг/дм3 0,0005 <0,00001 

Нефтепродукты мг/дм3 0,1 <0,04 

Фенол мг/дм3 0,001 <0,001 

Формальдегид мг/дм3 0,05 <0,02 

Хлороформ (трихлорметан) мг/дм3 0,06 0,0001 

Линдан мг/дм3 0,002 <0,0001 

ДДТ мг/дм3 0,002 <0,0001 

2,4-Д мг/дм3 0,03 <0,0002 

Общее микробное число КОЕ в 

1см3 

50 <1 

Общие колиформные 

бактерии 

КОЕ в 

300 см3 

не должны 

обнаруживаться 

не обнаружены 

Термотолерантные 

колиформные бактерии 

КОЕ в 

300 см3 

не должны 

обнаруживаться 

не обнаружены 

 Удельная суммарная 

α-радиоактивность 

Бк/кг 0,2 0,03 

Удельная суммарная 

β-радиоактивность 

Бк/кг 1,0 менее 0,10 

Удельная активность радона 

((222)Rn) 

Бк/кг 60 11,2 

Антиген вируса гепатита А  не должны 

обнаруживаться 

не обнаружены 

Антигены энтеровирусов  не должны 

обнаруживаться 

не обнаружены 

Антигены ротавирусов  не должны 

обнаруживаться 

не обнаружены 

                      
 Всего  в 2017 году было отобрано перед подачей в с.Нугуш – 34 пробы, выполнено 81  

санитарно-микробиологических, 272  органолептических и химических  анализов, 6  

вирусологических. В распределительной сети поселка отобрано 24 пробы. 

          Отклонений от установленных  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества.», СанПиН 2.1.4.2580-10 (изменение №2 к СанПиН 21.1.4.1074-01) ,  нормативов   не 

обнаружено. 

 

 

 

 



С В Е Д Е Н И Я 

о качестве воды  централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения 

с. Воскресенское муниципального района Мелеузовский район РБ за 2017 

год 

(после водонапорной башни, перед поступлением в распределительную сеть)  
 

Ингредиент Ед.изм. Норматив 

СанПиН 2.1.4.1074-01 

Фактически 

1 2 3 4 

рН ед.рН 6-9 7,8 

Температура С не нормируется 8,2 

Запах при 20 ºС балл 2 0 

Запах при 60 ºС балл 2 0 

Вкус (привкус) балл 2 0 

Цветность град. 20 <1 

Мутность ЕМФ 2,6 <1 

Нитриты мг/дм3 3,3 <0,3 

Нитраты мг/дм3 45 17,3 

Аммиак и ионы аммония мг/дм3 1,5 <0,15 

Хлорид-ионы мг/дм3 350 <10 

Сульфат-ионы мг/дм3 500 22,9 

Окисляемость 

перманганатная 

мг/дм3 5,0 <0,25 

Жесткость общая ºЖ 7,0 5,56 

Железо общее мг/дм3 0,3 <0,05 

Фторид-ионы мг/дм3 1,5 0,146 

Щелочность общая ммольдм3 не нормируется 5,90 

Гидрокарбонат-ионы мг/дм3 не нормируется 360 

Кальций мг/дм3 не нормируется 47,3 

Сухой остаток мг/дм3 1000 336 

Фенол мг/дм3 0,001 <0,001 

Нефтепродукты мг/дм3 0,1 <0,01 

АПАВ мг/дм3 0,5 <0,01 

Алюминий мг/дм3 0,5 <0,04 

Барий мг/дм3 0,7 0,10 

Бериллий мг/дм3 0,0002 <0,0001 

Бор мг/дм3 0,5 <0,1 

Цианиды мг/дм3 0,035 <0,01 

Ванадий  мг/дм3 0,1 0,011 

Висмут  мг/дм3 0,1 <0,005 

Кадмий мг/дм3 0,001 <0,0001 

Кремний мг/дм3 10,0 12,1 

Кобальт мг/дм3 0,1 0,0014 

Калий  мг/дм3 не нормируется 1,12 

Литий  мг/дм3 0,03 <0,01 

Марганец мг/дм3 0,1 <0,01 

Медь мг/дм3 1,0 <0,001 

Молибден мг/дм3 0,07 <0,001 

Мышьяк мг/дм3 0,01 <0,01 

Натрий мг/дм3 200 31,0 



1 2 3 4 

Никель мг/дм3 0,02 <0,001 

Ртуть мг/дм3 0,0005 <0,00001 

Свинец мг/дм3 0,01 <0,001 

Стронций мг/дм3 7,0 0,66 

Хром общий мг/дм3 не нормируется 0,0029 

Цинк мг/дм3 1,0 <0,005 

Формальдегид мг/дм3 0,05 <0,02 

Селен мг/дм3 0,01 0,0012 

Бенз (а) пирен мкг/дм3 0,005 <0,0005 

Хлороформ (трихлорметан) мг/дм3 0,06 <0,0006 

Линдан мг/дм3 0,002 <0,0001 

ДДТ мг/дм3 0,002 <0,0001 

2,4-Д мг/дм3 0,03 <0,0002 

Общее микробное число КОЕ в 

1см3 

50 2 

Общие колиформные 

бактерии 

КОЕ в 

300 см3 

не должны 

обнаруживаться 

не обнаружены 

Термотолерантные 

колиформные бактерии 

КОЕ в 

300 см3 

не должны 

обнаруживаться 

не обнаружены 

 Удельная суммарная 

α-радиоактивность 

Бк/кг 0,2 0,13 

Удельная суммарная 

β-радиоактивность 

Бк/кг 1,0 менее 0,10  

Удельная активность радона 

((222)Rn) 

Бк/кг 60 менее 8,0 

Антиген вируса гепатита А  не должны 

обнаруживаться 

не обнаружены 

Антигены энтеровирусов  не должны 

обнаруживаться 

не обнаружены 

Антигены ротавирусов  не должны 

обнаруживаться 

не обнаружены 

 Всего  в 2017 году было отобрано перед подачей в с.Воскресенское – 15 проб, 

выполнено 39 санитарно-микробиологических, 124 органолептических и химических, 3 

вирусологических анализа. В распределительной сети с.Воскресенское  отобрано 24 пробы. 

          Отклонений от установленных  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» не 

обнаружено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В ПАВОДКОВЫЙ ПЕРИОД 

В паводковый период увеличена частота контроля по приоритетным 

показателям и показателям общего контроля, увеличено число 

контролируемых показателей. 

Приоритетные показатели: окисляемость, рН, жесткость общая, хлориды, 

хлор остаточный, железо общее. 

При обнаружении в пробах воды термотолерантных колиформных бактерий 

и (или) общих колиформных бактерий в экстренном порядке производится 

повторный отбор пробы, в каждой пробе дополнительно выполняются 

определения хлоридов, нитратов, нитритов, ионов аммония.  

 

 

Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды 

г.Мелеуза за 1 квартал 2017 года 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Общее количество 

исследованных проб 

Количество проб, 

выявивших 

несоответствие 

СанПиН 2.1.4.1074-01 

1 Мутность  478 0 

2 Цветность  478 0 

3 Хлор остаточный 243 0 

4 Общее микробное число 478 0 

5 Общие колиформные бактерии 478 0 

6 Термотолерантные 

колиформные бактерии 

478 0 

 

 

Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды 

с.Нугуш за 1 квартал 2017 года 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Общее количество 

исследованных проб 

Количество проб, 

выявивших 

несоответствие 

СанПиН 2.1.4.1074-01 

1 Мутность  18 0 

2 Цветность  18 0 

3 Хлор остаточный 0 0 

4 Общее микробное число 18 0 

5 Общие колиформные бактерии 18 0 

6 Термотолерантные 

колиформные бактерии 

18 0 

 

 

 

 

 



Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды 

с.Воскресенское за 1 квартал 2017 года 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Общее количество 

исследованных проб 

Количество проб, 

выявивших 

несоответствие 

СанПиН 2.1.4.1074-01 

1 Мутность  14 0 

2 Цветность  14 0 

3 Хлор остаточный 0 0 

4 Общее микробное число 14 0 

5 Общие колиформные бактерии 14 0 

6 Термотолерантные 

колиформные бактерии 

14 0 

 

Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды 

г.Мелеуза за 2 квартал 2017 года 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Общее количество 

исследованных проб 

Количество проб, 

выявивших 

несоответствие 

СанПиН 2.1.4.1074-01 

1 Мутность  639 0 

2 Цветность  639 0 

3 Хлор остаточный 73 0 

4 Общее микробное число 639 0 

5 Общие колиформные бактерии 639 0 

6 Термотолерантные 

колиформные бактерии 

639 0 

 

 

Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды 

с.Нугуш за 2 квартал 2017 года 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Общее количество 

исследованных проб 

Количество проб, 

выявивших 

несоответствие 

СанПиН 2.1.4.1074-01 

1 Мутность  23 0 

2 Цветность  23 0 

3 Хлор остаточный 3 0 

4 Общее микробное число 23 0 

5 Общие колиформные бактерии 23 0 

6 Термотолерантные 

колиформные бактерии 

23 0 

 

 



Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды 

с.Воскресенское за 2 квартал 2017 года 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Общее количество 

исследованных проб 

Количество проб, 

выявивших 

несоответствие 

СанПиН 2.1.4.1074-01 

1 Мутность  13 0 

2 Цветность  13 0 

3 Хлор остаточный 4 0 

4 Общее микробное число 13 0 

5 Общие колиформные бактерии 13 0 

6 Термотолерантные 

колиформные бактерии 

13 0 

 

Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды 

г.Мелеуза за 3 квартал 2017 года 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Общее количество 

исследованных проб 

Количество проб, 

выявивших 

несоответствие 

СанПиН 2.1.4.1074-01 

1 Мутность  467 0 

2 Цветность  467 0 

3 Хлор остаточный 35 0 

4 Общее микробное число 467 0 

5 Общие колиформные бактерии 467 0 

6 Термотолерантные 

колиформные бактерии 

467 0 

 

 

Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды 

с.Нугуш за 3 квартал 2017 года 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Общее количество 

исследованных проб 

Количество проб, 

выявивших 

несоответствие 

СанПиН 2.1.4.1074-01 

1 Мутность  20 0 

2 Цветность  20 0 

3 Хлор остаточный 2 0 

4 Общее микробное число 20 0 

5 Общие колиформные бактерии 20 0 

6 Термотолерантные 

колиформные бактерии 

20 0 

 

 



Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды 

с.Воскресенское за 3 квартал 2017 года 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Общее количество 

исследованных проб 

Количество проб, 

выявивших 

несоответствие 

СанПиН 2.1.4.1074-01 

1 Мутность  15 0 

2 Цветность  15 0 

3 Хлор остаточный 1 0 

4 Общее микробное число 15 0 

5 Общие колиформные бактерии 15 0 

6 Термотолерантные 

колиформные бактерии 

15 0 

 

Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды 

г.Мелеуза за 4 квартал 2017 года 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Общее количество 

исследованных проб 

Количество проб, 

выявивших 

несоответствие 

СанПиН 2.1.4.1074-01 

1 Мутность  380 0 

2 Цветность  380 0 

3 Хлор остаточный 27 0 

4 Общее микробное число 380 0 

5 Общие колиформные бактерии 380 0 

6 Термотолерантные 

колиформные бактерии 

380 0 

 

 

Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды 

с.Нугуш за 4 квартал 2017 года 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Общее количество 

исследованных проб 

Количество проб, 

выявивших 

несоответствие 

СанПиН 2.1.4.1074-01 

1 Мутность  12 0 

2 Цветность  12 0 

3 Хлор остаточный - - 

4 Общее микробное число 12 0 

5 Общие колиформные бактерии 12 0 

6 Термотолерантные 

колиформные бактерии 

12 0 

 

 



Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды 

с.Воскресенское за 4 квартал 2017 года 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Общее количество 

исследованных проб 

Количество проб, 

выявивших 

несоответствие 

СанПиН 2.1.4.1074-01 

1 Мутность  12 0 

2 Цветность  12 0 

3 Хлор остаточный - - 

4 Общее микробное число 12 0 

5 Общие колиформные бактерии 12 0 

6 Термотолерантные 

колиформные бактерии 

12 0 

 

Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды 

г.Мелеуза за I полугодие 2017 года 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Общее количество 

исследованных проб 

Количество проб, 

выявивших 

несоответствие 

СанПиН 2.1.4.1074-01 

1 Мутность  1117 0 

2 Цветность  1117 0 

3 Хлор остаточный 316 0 

4 Общее микробное число 1117 0 

5 Общие колиформные бактерии 1117 0 

6 Термотолерантные 

колиформные бактерии 

1117 0 

 

 

Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды 

с.Нугуш за I полугодие 2017 года 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Общее количество 

исследованных проб 

Количество проб, 

выявивших 

несоответствие 

СанПиН 2.1.4.1074-01 

1 Мутность  41 0 

2 Цветность  41 0 

3 Хлор остаточный 3 0 

4 Общее микробное число 41 0 

5 Общие колиформные бактерии 41 0 

6 Термотолерантные 

колиформные бактерии 

41 0 

 

 



Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды 

с.Воскресенское за I полугодие 2017 года 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Общее количество 

исследованных проб 

Количество проб, 

выявивших 

несоответствие 

СанПиН 2.1.4.1074-01 

1 Мутность  27 0 

2 Цветность  27 0 

3 Хлор остаточный 1 0 

4 Общее микробное число 27 0 

5 Общие колиформные бактерии 27 0 

6 Термотолерантные 

колиформные бактерии 

27 0 

 

Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды 

г.Мелеуза за II полугодие 2017 года 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Общее количество 

исследованных проб 

Количество проб, 

выявивших 

несоответствие 

СанПиН 2.1.4.1074-01 

1 Мутность  847 0 

2 Цветность  847 0 

3 Хлор остаточный 59 0 

4 Общее микробное число 847 0 

5 Общие колиформные бактерии 847 0 

6 Термотолерантные 

колиформные бактерии 

847 0 

 

 

Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды 

с.Нугуш за II полугодие 2017 года 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Общее количество 

исследованных проб 

Количество проб, 

выявивших 

несоответствие 

СанПиН 2.1.4.1074-01 

1 Мутность  32 0 

2 Цветность  32 0 

3 Хлор остаточный 4 0 

4 Общее микробное число 32 0 

5 Общие колиформные бактерии 32 0 

6 Термотолерантные 

колиформные бактерии 

32 0 

 

 



Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды 

с.Воскресенское за II полугодие 2017 года 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Общее количество 

исследованных проб 

Количество проб, 

выявивших 

несоответствие 

СанПиН 2.1.4.1074-01 

1 Мутность  26 0 

2 Цветность  26 0 

3 Хлор остаточный 1 0 

4 Общее микробное число 26 0 

5 Общие колиформные бактерии 26 0 

6 Термотолерантные 

колиформные бактерии 

26 0 

 

Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды 

г.Мелеуза за  2017 год 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Общее количество 

исследованных проб 

Количество проб, 

выявивших 

несоответствие 

СанПиН 2.1.4.1074-01 

1 Мутность  1964 0 

2 Цветность  1964 0 

3 Хлор остаточный 375 0 

4 Общее микробное число 1964 0 

5 Общие колиформные бактерии 1964 0 

6 Термотолерантные 

колиформные бактерии 

1964 0 

 

 

Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды 

с.Нугуш за 2017 год 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Общее количество 

исследованных проб 

Количество проб, 

выявивших 

несоответствие 

СанПиН 2.1.4.1074-01 

1 Мутность  73 0 

2 Цветность  73 0 

3 Хлор остаточный 7 0 

4 Общее микробное число 73 0 

5 Общие колиформные бактерии 73 0 

6 Термотолерантные 

колиформные бактерии 

73 0 

 

 



Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды 

с.Воскресенское за  2017 год 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Общее количество 

исследованных проб 

Количество проб, 

выявивших 

несоответствие 

СанПиН 2.1.4.1074-01 

1 Мутность  53 0 

2 Цветность  53 0 

3 Хлор остаточный 2 0 

4 Общее микробное число 53 0 

5 Общие колиформные бактерии 53 0 

6 Термотолерантные 

колиформные бактерии 

53 0 

 



Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды 

г.Мелеуза за 1 квартал 2018 года 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Общее количество 

исследованных 

проб 

Количество проб, 

выявивших 

несоответствие 

СанПиН 2.1.4.1074-01 

1 Мутность  425 0 

2 Цветность  425 0 

3 Хлор остаточный 55 0 

4 Общее микробное число 425 0 

5 Общие колиформные бактерии 425 0 

6 Термотолерантные 

колиформные бактерии 

425 0 

 

 

Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды с.Нугуш 

за 1 квартал 2018 года 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Общее количество 

исследованных 

проб 

Количество проб, 

выявивших 

несоответствие 

СанПиН 2.1.4.1074-01 

1 Мутность  15 0 

2 Цветность  15 0 

3 Хлор остаточный - - 

4 Общее микробное число 15 0 

5 Общие колиформные бактерии 15 0 

6 Термотолерантные 

колиформные бактерии 

15 0 

 

 

Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды 

с.Воскресенское за 1 квартал 2018 года 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Общее количество 

исследованных 

проб 

Количество проб, 

выявивших 

несоответствие 

СанПиН 2.1.4.1074-01 

1 Мутность  11 0 

2 Цветность  11 0 

3 Хлор остаточный - - 

4 Общее микробное число 11 0 

5 Общие колиформные бактерии 11 0 

6 Термотолерантные 

колиформные бактерии 

11 0 

 



Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды 

г.Мелеуза за 2 квартал 2018 года 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Общее 

количество 

исследованных 

проб 

Количество проб, выявивших 

несоответствие СанПиН 

2.1.4.1074-01 

1 Мутность  599 0 

2 Цветность  599 0 

3 Хлор остаточный 82 0 

4 Общее микробное число 599 0 

5 Общие колиформные бактерии 599 0 

6 Термотолерантные колиформные 

бактерии 

599 0 

 

Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды 

с.Нугуш за 2 квартал 2018 года 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Общее 

количество 

исследованных 

проб 

Количество проб, выявивших 

несоответствие СанПиН 

2.1.4.1074-01 

1 Мутность  27 0 

2 Цветность  27 0 

3 Хлор остаточный 3 0 

4 Общее микробное число 27 0 

5 Общие колиформные бактерии 27 0 

6 Термотолерантные колиформные 

бактерии 

27 0 

 

Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды 

с.Воскресенское за 2 квартал 2018 года 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Общее 

количество 

исследованных 

проб 

Количество проб, выявивших 

несоответствие СанПиН 

2.1.4.1074-01 

1 Мутность  14 0 

2 Цветность  14 0 

3 Хлор остаточный 1 0 

4 Общее микробное число 14 0 

5 Общие колиформные бактерии 14 0 

6 Термотолерантные колиформные 

бактерии 

14 0 

 



Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды 

г.Мелеуза за I полугодие 2018 года 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Общее 

количество 

исследованных 

проб 

Количество проб, 

выявивших 

несоответствие СанПиН 

2.1.4.1074-01 

1 Мутность  1024 0 

2 Цветность  1024 0 

3 Хлор остаточный 137 0 

4 Общее микробное число 1024 0 

5 Общие колиформные бактерии 1024 0 

6 Термотолерантные колиформные 

бактерии 

1024 0 

 

Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды 

с.Нугуш за I полугодие 2018 года 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Общее 

количество 

исследованных 

проб 

Количество проб, 

выявивших 

несоответствие СанПиН 

2.1.4.1074-01 

1 Мутность  42 0 

2 Цветность  42 0 

3 Хлор остаточный 3 0 

4 Общее микробное число 42 0 

5 Общие колиформные бактерии 42 0 

6 Термотолерантные колиформные 

бактерии 

42 0 

 

Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды 

с.Воскресенское за I полугодие 2018 года 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Общее 

количество 

исследованных 

проб 

Количество проб, 

выявивших 

несоответствие СанПиН 

2.1.4.1074-01 

1 Мутность  25 0 

2 Цветность  25 0 

3 Хлор остаточный 1 0 

4 Общее микробное число 25 0 

5 Общие колиформные бактерии 25 0 

6 Термотолерантные колиформные 

бактерии 

25 0 

 



Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды 

г. Мелеуза за 3 квартал 2018 года 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Общее 

количество 

исследованных 

проб 

Количество проб, выявивших 

несоответствие СанПиН 

2.1.4.1074-01 

1 Мутность  471 0 

2 Цветность  471 0 

3 Хлор остаточный 66 0 

4 Общее микробное число 471 0 

5 Общие колиформные бактерии 471 0 

6 Термотолерантные колиформные 

бактерии 

471 0 

 

Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды 

 с. Нугуш за 3 квартал 2018 года 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Общее 

количество 

исследованных 

проб 

Количество проб, выявивших 

несоответствие СанПиН 

2.1.4.1074-01 

1 Мутность  17 0 

2 Цветность  17 0 

3 Хлор остаточный 0 0 

4 Общее микробное число 17 0 

5 Общие колиформные бактерии 17 0 

6 Термотолерантные колиформные 

бактерии 

17 0 

 

Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды  

с. Воскресенское за 3 квартал 2018 года 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Общее 

количество 

исследованных 

проб 

Количество проб, выявивших 

несоответствие СанПиН 

2.1.4.1074-01 

1 Мутность  18 0 

2 Цветность  18 0 

3 Хлор остаточный 0 0 

4 Общее микробное число 18 0 

5 Общие колиформные бактерии 18 0 

6 Термотолерантные колиформные 

бактерии 

18 0 

 



Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды 

г. Мелеуза за 4 квартал 2018 года 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Общее 

количество 

исследованных 

проб 

Количество проб, выявивших 

несоответствие СанПиН 

2.1.4.1074-01 

1 Мутность  468 0 

2 Цветность  468 0 

3 Хлор остаточный 72 0 

4 Общее микробное число 468 0 

5 Общие колиформные бактерии 468 0 

6 Термотолерантные колиформные 

бактерии 

468 0 

 

Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды 

 с. Нугуш за 4 квартал 2018 года 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Общее 

количество 

исследованных 

проб 

Количество проб, выявивших 

несоответствие СанПиН 

2.1.4.1074-01 

1 Мутность  16 0 

2 Цветность  16 0 

3 Хлор остаточный - 0 

4 Общее микробное число 16 0 

5 Общие колиформные бактерии 16 0 

6 Термотолерантные колиформные 

бактерии 

16 0 

 

Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды  

с. Воскресенское за 4 квартал 2018 года 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Общее 

количество 

исследованных 

проб 

Количество проб, выявивших 

несоответствие СанПиН 

2.1.4.1074-01 

1 Мутность  18 0 

2 Цветность  18 0 

3 Хлор остаточный - 0 

4 Общее микробное число 18 0 

5 Общие колиформные бактерии 18 0 

6 Термотолерантные колиформные 

бактерии 

18 0 

 



Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды 

г.Мелеуза за II полугодие 2018 года 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Общее 

количество 

исследованных 

проб 

Количество проб, 

выявивших 

несоответствие СанПиН 

2.1.4.1074-01 

1 Мутность  939 0 

2 Цветность  939 0 

3 Хлор остаточный 138 0 

4 Общее микробное число 939 0 

5 Общие колиформные бактерии 939 0 

6 Термотолерантные колиформные 

бактерии 

939 0 

 

Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды 

с.Нугуш за II полугодие 2018 года 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Общее 

количество 

исследованных 

проб 

Количество проб, 

выявивших 

несоответствие СанПиН 

2.1.4.1074-01 

1 Мутность  33 0 

2 Цветность  33 0 

3 Хлор остаточный - 0 

4 Общее микробное число 33 0 

5 Общие колиформные бактерии 33 0 

6 Термотолерантные колиформные 

бактерии 

33 0 

 

Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды 

с.Воскресенское за II полугодие 2018 года 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Общее 

количество 

исследованных 

проб 

Количество проб, 

выявивших 

несоответствие СанПиН 

2.1.4.1074-01 

1 Мутность  36 0 

2 Цветность  36 0 

3 Хлор остаточный - 0 

4 Общее микробное число 36 0 

5 Общие колиформные бактерии 36 0 

6 Термотолерантные колиформные 

бактерии 

36 0 

 



С В Е Д Е Н И Я 

о качестве воды  централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения г.Мелеуз за 2018 год 

(насосная станция II-го подъема, перед поступлением в 

распределительную сеть) 
Ингредиент Ед.изм. Норматив 

СанПиН 2.1.4.1074-01 

Фактически 

1 2 3 4 

рН ед.рН 6-9 7,6 

Температура С не нормируется 7,6 

Запах при 20 ºС балл 2 0 

Запах при 60 ºС балл 2 0 

Вкус (привкус) балл 2 0 

Цветность град. 20 2,16 

Мутность ЕМФ 2,6 <1 

Нитриты мг/дм3 3,3 <0,3 

Нитраты мг/дм3 45 20,7 

Аммиак и ионы аммония мг/дм3 1,5 <0,15 

Хлорид-ионы мг/дм3 350 68,3 

Сульфат-ионы мг/дм3 500 91,2 

Окисляемость 

перманганатная 

мг/дм3 5,0 0,70 

Жесткость общая ºЖ 7,0 5,89 

Железо общее мг/дм3 0,3 <0,05 

Фторид-ионы мг/дм3 1,5 0,177 

Щелочность общая ммоль/дм3 не нормируется 5,08 

Гидрокарбонат-ионы мг/дм3 не нормируется 310 

Кальций мг/дм3 не нормируется 60,3 

Фенолы летучие мг/дм3 0,25 <0,001 

Нефтепродукты мг/дм3 0,1 <0,04 

Сухой остаток мг/дм3 1000 567 

АПАВ мг/дм3 0,5 <0,01 

Алюминий мг/дм3 0,5 <0,04 

Барий мг/дм3 0,7 0,059±0,018 

Бериллий мг/дм3 0,0002 <0,0001 

Бор мг/дм3 0,5 <0,1 

Бенз (а)пирен мг/дм3 0,005 <0,0005 

Кадмий мг/дм3 0,001 <0,0001 

Кремний мг/дм3 10,0 7,6 

Марганец мг/дм3 0,1 <0,01 

Медь мг/дм3 1,0 <0,001 

Молибден мг/дм3 0,07 <0,001 

Мышьяк мг/дм3 0,05 <0,01 

Натрий мг/дм3 200 97±15 

Никель мг/дм3 0,02 <0,005 

Ртуть мкг/дм3 0,5 <0,01 

Свинец мг/дм3 0,01 <0,002 

Селен мг/дм3 0,01 0,0015±0,0004 

Стронций мг/дм3 7,0 <0,5 

Хром общий мг/дм3 не нормируется 0,018±0,005 

Цианид-ион мг/дм3 0,035 <0,01 

Цинк мг/дм3 1,0 <0,005 



1 2 3 4 

Формальдегид мг/дм3 0,05 <0,02 

Хлороформ 

(трихлорметан) 

мг/дм3 0,06 <0,0006 

2,4 Д мг/дм3 0,03 <0,0002 

ДДТ мкг/дм3 2 <0,1 

Линдан мкг/дм3 2 <0,1 

Общее микробное число КОЕ в 1см3 50 2 

Общие колиформные 

бактерии 

КОЕ в 100 

см3 

не должны 

обнаруживаться 

не обнаружены 

Термотолерантные 

колиформные бактерии 

КОЕ в 100 

см3 

не должны 

обнаруживаться 

не обнаружены 

 Удельная суммарная 

α-радиоактивность 

Бк/дм3 0,1 <0,02 

Удельная суммарная 

β-радиоактивность 

Бк/дм3 1,0 <0,1 

Удельная активность 

радона ((222)Rn) 

Бк*м-3 60 <6 

Антиген вируса гепатита 

А 

 не должны 

обнаруживаться 

не обнаружены 

Антигены энтеровирусов  не должны 

обнаруживаться 

не обнаружены 

Антигены ротавирусов  не должны 

обнаруживаться 

не обнаружены 

Исследование питьевой воды на наличие антигенов вируса гепатита А, 

ротавирусов и энтеровирусов проводится лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в РБ» в г. Уфе по договору № Д-15-325  от 30.01.2018. 

Исследование по тяжелым металлам, хлорорганическим веществам, пестицидам, 

радиологическим показателям  и пр. проводится Республиканским аналитическим 

центром контроля качества воды  АО  «Башкоммунводоканал» по договору №  А-638  от 

21.12.2017 года. 

Всего  в 2018 году было отобрано перед подачей в г. Мелеуз – 445  проб, 

выполнено 1032 санитарно-микробиологических, 2153 органолептических и 

химических  анализов, 3 исследования на наличие антигенов вирусов. В 

распределительной сети города отобрано 1473  пробы. 

Отклонений от установленных  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества.», СанПиН 2.1.4.2580-10 (изменение №2 к СанПиН 

21.1.4.1074-01) ,  нормативов   не обнаружено. 

 

 

 



С В Е Д Е Н И Я 

о качестве воды  централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения с. Воскресенское муниципального района 

Мелеузовский район РБ за 2018 год 

(после водонапорной башни, перед поступлением в распределительную сеть)  
 

Ингредиент Ед.изм. Норматив 

СанПиН 2.1.4.1074-01 

Фактически 

1 2 3 4 

рН ед.рН 6-9 7,9 

Температура С не нормируется 7,5 

Запах при 20 ºС балл 2 0 

Запах при 60 ºС балл 2 0 

Вкус (привкус) балл 2 0 

Цветность град. 20 <1 

Мутность ЕМФ 2,6 <1 

Нитриты мг/дм3 3,3 <0,3 

Нитраты мг/дм3 45 18,1 

Аммиак и ионы аммония мг/дм3 1,5 <0,15 

Хлорид-ионы мг/дм3 350 <10 

Сульфат-ионы мг/дм3 500 21,4 

Окисляемость 

перманганатная 

мг/дм3 5,0 0,53 

Жесткость общая ºЖ 7,0 5,55 

Железо общее мг/дм3 0,3 <0,05 

Фторид-ионы мг/дм3 1,5 0,133 

Щелочность общая ммольдм3 не нормируется 5,78 

Гидрокарбонат-ионы мг/дм3 не нормируется 353 

Кальций мг/дм3 не нормируется 44,9 

Сухой остаток мг/дм3 1000 344 

Фенолы летучие мг/дм3 0,25 <0,001 

Нефтепродукты мг/дм3 0,1 <0,04 

АПАВ мг/дм3 0,5 <0,01 

Алюминий мг/дм3 0,5 <0,04 

Барий мг/дм3 0,7 0,14±0,04 

Бериллий мг/дм3 0,0002 0,0001 

Бор мг/дм3 0,5 <0,1 

Цианид-ион мг/дм3 0,035 <0,01 

Кадмий мг/дм3 0,001 <0,0001 

Кремний мг/дм3 10,0 14,5 

Марганец мг/дм3 0,1 <0,01 

Медь мг/дм3 1,0 <0,001 

Молибден мг/дм3 0,07 <0,001 

Мышьяк мг/дм3 0,05 <0,01 

Натрий мг/дм3 200 29±4 

Никель мг/дм3 0,02 <0,005 

Ртуть мкг/дм3 0,5 <0,01 

Свинец мг/дм3 0,01 <0,002 

Стронций мг/дм3 7,0 <0,5 

Хром общий мг/дм3 не нормируется <0,002 

Цинк мг/дм3 1,0 <0,005 

Формальдегид мг/дм3 0,05 <0,02 



1 2 3 4 

Селен мг/дм3 0,01 0,00090±0,00027 

Бенз(а)пирен мг/дм3 0,005 <0,0005 

Хлороформ (трихлорметан) мг/дм3 0,06 <0,0006 

Линдан мкг/дм3 2 <0,1 

ДДТ мкг/дм3 2 <0,1 

2,4-Д мг/дм3 0,03 <0,0002 

Общее микробное число КОЕ в 

1см3 

50 6 

Общие колиформные 

бактерии 

КОЕ в 

300 см3 

не должны 

обнаруживаться 

не обнаружены 

Термотолерантные 

колиформные бактерии 

КОЕ в 

300 см3 

не должны 

обнаруживаться 

не обнаружены 

 Удельная суммарная 

α-радиоактивность 

Бк/дм3 0,1 <0,02 

Удельная суммарная 

β-радиоактивность 

Бк/дм3 1,0 <0,1 

Удельная активность радона 

((222)Rn) 

Бк*м-3 60 <6 

Антиген вируса гепатита А  не должны 

обнаруживаться 

не обнаружены 

Антигены энтеровирусов  не должны 

обнаруживаться 

не обнаружены 

Антигены ротавирусов  не должны 

обнаруживаться 

не обнаружены 

Всего  в 2018 году было отобрано перед подачей в с.Воскресенское – 18 проб, 

выполнено 51 санитарно-микробиологических, 144 органолептических и химических, 3 

вирусологических анализа. В распределительной сети с.Воскресенское  отобрано 27 

проб. 

          Отклонение от установленных  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества.», СанПиН 2.1.4.2580-10 (изменение №2 к СанПиН 

21.1.4.1074-01) ,  нормативов   обнаружено  по кремнию   (при НКВ 10 мг/дм3,   

фактически  14,5 мг/дм3). 

 

 



С В Е Д Е Н И Я 

о качестве воды  централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения с. Нугуш муниципального района  

Мелеузовский район РБ за 2018 год 

(насосная станция II-го подъема, перед поступлением в 

распределительную сеть) 

 
Ингредиент Ед.изм. Норматив 

СанПиН 2.1.4.1074-01 

Фактически 

1 2 3 4 

рН ед.рН 6-9 7,8 

Температура С не нормируется 7,8 

Запах при 20 ºС балл 2 0 

Запах при 60 ºС балл 2 0 

Вкус (привкус) балл 2 0 

Цветность град. 20 <1 

Мутность ЕМФ 2,6 <1 

Нитриты мг/дм3 3,3 <0,3 

Нитраты мг/дм3 45 <2 

Аммиак и ионы аммония мг/дм3 1,5 <0,15 

Хлорид-ионы мг/дм3 350 <10 

Сульфат-ионы мг/дм3 500 11,6 

Окисляемость 

перманганатная 

мг/дм3 5,0 0,43 

Жесткость общая ºЖ 7,0 3,54 

Железо общее мг/дм3 0,3 <0,05 

Фторид-ионы мг/дм3 1,5 0,164 

Щелочность общая ммольдм3 не нормируется 3,38 

Гидрокарбонат-ионы мг/дм3 не нормируется 203 

Кальций мг/дм3 не нормируется 57,9 

Сухой остаток мг/дм3 1000 186 

Фенолы летучие мг/дм3 0,25 <0,001 

Нефтепродукты мг/дм3 0,1 <0,04 

АПАВ мг/дм3 0,5 <0,01 

Алюминий мг/дм3 0,5 <0,04 

Барий мг/дм3 0,7 0,062±0,019 

Бериллий мг/дм3 0,0002 <0,0001 

Бор мг/дм3 0,5 <0,1 

Бенз(а)пирен мг/дм3 0,005 <0,0005 

Кадмий мг/дм3 0,001 <0,0001 

Кремний мг/дм3 10,0 4,2 

Марганец мг/дм3 0,1 <0,01 

Медь мг/дм3 1,0 <0,001 

Молибден мг/дм3 0,07 <0,001 

Мышьяк мг/дм3 0,05 <0,01 

Натрий мг/дм3 200 2,09±0,36 

Никель мг/дм3 0,02 <0,005 

Ртуть мкг/дм3 0,5 <0,01 

Свинец мг/дм3 0,01 <0,002 

Стронций мг/дм3 7,0 <0,5 

Хром общий мг/дм3 не нормируется <0,002 

Цинк мг/дм3 1,0 <0,005 



1 2 3 4 

Формальдегид мг/дм3 0,05 <0,02 

Селен мг/дм3 0,01 0,00015±0,00005 

Цианид-ион мг/дм3 0,035 <0,01 

Хлороформ (трихлорметан) мг/дм3 0,06 <0,0006 

Линдан мкг/дм3 2 <0,1 

ДДТ мкг/дм3 2 <0,1 

2,4-Д мг/дм3 0,03 <0,0002 

Общее микробное число КОЕ в 

1см3 

50 4 

Общие колиформные 

бактерии 

КОЕ в 

100 см3 

не должны 

обнаруживаться 

не обнаружены 

Термотолерантные 

колиформные бактерии 

КОЕ в 

100 см3 

не должны 

обнаруживаться 

не обнаружены 

 Удельная суммарная 

α-радиоактивность 

Бк/дм3 0,1 <0,02 

Удельная суммарная 

β-радиоактивность 

Бк/дм3 1,0 0,15±0,07 

Удельная активность радона 

((222)Rn) 

Бк*м-3 60 <6 

Антиген вируса гепатита А  не должны 

обнаруживаться 

не обнаружены  

Антигены энтеровирусов  не должны 

обнаруживаться 

не обнаружены 

Антигены ротавирусов  не должны 

обнаруживаться 

не обнаружены 

 

Всего  в 2018 году было отобрано перед подачей в с.Нугуш – 35 проб, выполнено 

90  санитарно-микробиологических, 287  органолептических и химических  анализов, 6  

вирусологических. В распределительной сети поселка отобрано 28 проб. 

Отклонений от установленных  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества.», СанПиН 2.1.4.2580-10 (изменение №2 к СанПиН 

21.1.4.1074-01) ,  нормативов   не обнаружено. 

 

 



Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды 

г.Мелеуза за 2018 год 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Общее 

количество 

исследованных 

проб 

Количество проб, 

выявивших 

несоответствие СанПиН 

2.1.4.1074-01 

1 Мутность  1963 0 

2 Цветность  1963 0 

3 Хлор остаточный 275 0 

4 Общее микробное число 1963 0 

5 Общие колиформные бактерии 1963 0 

6 Термотолерантные колиформные 

бактерии 

1963 0 

 

Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды 

с.Нугуш за 2018 год 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Общее 

количество 

исследованных 

проб 

Количество проб, 

выявивших 

несоответствие СанПиН 

2.1.4.1074-01 

1 Мутность  75 0 

2 Цветность  75 0 

3 Хлор остаточный 3 0 

4 Общее микробное число 75 0 

5 Общие колиформные бактерии 75 0 

6 Термотолерантные колиформные 

бактерии 

75 0 

 

Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды 

с.Воскресенское за 2018 год 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Общее 

количество 

исследованных 

проб 

Количество проб, 

выявивших 

несоответствие СанПиН 

2.1.4.1074-01 

1 Мутность  61 0 

2 Цветность  61 0 

3 Хлор остаточный 1 0 

4 Общее микробное число 61 0 

5 Общие колиформные бактерии 61 0 

6 Термотолерантные колиформные 

бактерии 

61 0 

 



Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды 

г.Мелеуза за 1 квартал 2019 года 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Общее количество 

исследованных 

проб 

Количество проб, 

выявивших 

несоответствие 

СанПиН 2.1.4.1074-01 

1 Мутность  503 0 

2 Цветность  503 0 

3 Хлор остаточный 67 0 

4 Общее микробное число 503 0 

5 Общие колиформные бактерии 503 0 

6 Термотолерантные 

колиформные бактерии 

503 0 

 

 

Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды с.Нугуш 

за 1 квартал 2019 года 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Общее количество 

исследованных 

проб 

Количество проб, 

выявивших 

несоответствие 

СанПиН 2.1.4.1074-01 

1 Мутность  16 0 

2 Цветность  16 0 

3 Хлор остаточный - 0 

4 Общее микробное число 16 0 

5 Общие колиформные бактерии 16 0 

6 Термотолерантные 

колиформные бактерии 

16 0 

 

 

Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды 

с.Воскресенское за 1 квартал 2019 года 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Общее количество 

исследованных 

проб 

Количество проб, 

выявивших 

несоответствие 

СанПиН 2.1.4.1074-01 

1 Мутность  13 0 

2 Цветность  13 0 

3 Хлор остаточный - 0 

4 Общее микробное число 13 0 

5 Общие колиформные бактерии 13 0 

6 Термотолерантные 

колиформные бактерии 

13 0 

 



Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды 
г.Мелеуза за II квартал 2019 года 

 

№ 
п/п Наименование показателя 

Общее количество 
исследованных 

проб 

Количество проб, 
выявивших 

несоответствие 
СанПиН 2.1.4.1074-01 

1 Мутность  583 0 
2 Цветность  583 0 
3 Хлор остаточный 40 0 
4 Общее микробное число 583 0 
5 Общие колиформные бактерии 583 0 
6 Термотолерантные 

колиформные бактерии 
583 0 

 
 
Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды с.Нугуш 

за II квартал 2019 года 
 

№ 
п/п Наименование показателя 

Общее количество 
исследованных 

проб 

Количество проб, 
выявивших 

несоответствие 
СанПиН 2.1.4.1074-01 

1 Мутность  29 0 
2 Цветность  29 0 
3 Хлор остаточный 4 0 
4 Общее микробное число 29 0 
5 Общие колиформные бактерии 29 0 
6 Термотолерантные 

колиформные бактерии 
29 0 

 
 

Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды 
с.Воскресенское за II квартал 2019 года 

 

№ 
п/п Наименование показателя 

Общее количество 
исследованных 

проб 

Количество проб, 
выявивших 

несоответствие 
СанПиН 2.1.4.1074-01 

1 Мутность  20 0 
2 Цветность  20 0 
3 Хлор остаточный 1 0 
4 Общее микробное число 20 0 
5 Общие колиформные бактерии 20 0 
6 Термотолерантные 

колиформные бактерии 
20 0 

 



Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды 
г.Мелеуза за I полугодие 2019 года 

 

№ 
п/п Наименование показателя 

Общее количество 
исследованных 

проб 

Количество проб, 
выявивших 

несоответствие 
СанПиН 2.1.4.1074-01 

1 Мутность  1086 0 
2 Цветность  1086 0 
3 Хлор остаточный 107 0 
4 Общее микробное число 1086 0 
5 Общие колиформные бактерии 1086 0 
6 Термотолерантные 

колиформные бактерии 
1086 0 

 
Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды 

с.Нугуш за I полугодие 2019 года 
 

№ 
п/п Наименование показателя 

Общее количество 
исследованных 

проб 

Количество проб, 
выявивших 

несоответствие 
СанПиН 2.1.4.1074-01 

1 Мутность  45 0 
2 Цветность  45 0 
3 Хлор остаточный 4 0 
4 Общее микробное число 45 0 
5 Общие колиформные бактерии 45 0 
6 Термотолерантные 

колиформные бактерии 
45 0 

 
Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды 

с.Воскресенское за I полугодие 2019 года 
 

№ 
п/п Наименование показателя 

Общее количество 
исследованных 

проб 

Количество проб, 
выявивших 

несоответствие 
СанПиН 2.1.4.1074-01 

1 Мутность  33 0 
2 Цветность  33 0 
3 Хлор остаточный 1 0 
4 Общее микробное число 33 0 
5 Общие колиформные бактерии 33 0 
6 Термотолерантные 

колиформные бактерии 
33 0 

 



Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды 

г.Мелеуза за III квартал 2019 года 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Общее количество 

исследованных 

проб 

Количество проб, 

выявивших 

несоответствие 

СанПиН 2.1.4.1074-01 

1 Мутность  495 0 

2 Цветность  495 0 

3 Хлор остаточный 72 0 

4 Общее микробное число 495 0 

5 Общие колиформные бактерии 495 0 

6 Термотолерантные 

колиформные бактерии 

495 0 

 

 

Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды с.Нугуш 

за III квартал 2019 года 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Общее количество 

исследованных 

проб 

Количество проб, 

выявивших 

несоответствие 

СанПиН 2.1.4.1074-01 

1 Мутность  19 0 

2 Цветность  19 0 

3 Хлор остаточный - 0 

4 Общее микробное число 19 0 

5 Общие колиформные бактерии 19 0 

6 Термотолерантные 

колиформные бактерии 

19 0 

 

 

Показатели основных потребительских характеристик питьевой воды 

с.Воскресенское за III квартал 2019 года 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Общее количество 

исследованных 

проб 

Количество проб, 

выявивших 

несоответствие 

СанПиН 2.1.4.1074-01 

1 Мутность  17 0 

2 Цветность  17 0 

3 Хлор остаточный - 0 

4 Общее микробное число 17 0 

5 Общие колиформные бактерии 17 0 

6 Термотолерантные 

колиформные бактерии 

17 0 

 


	вкладка-качество воды целый5
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