
                                                                                
 

Нормативы состава сточных вод  
для объектов  абонентов организаций, осуществляющих  

водоотведение  в централизованную систему водоотведения 
городского поселения город Мелеуз муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан 
 

Расчет нормативов состава сточных вод, для объектов  абонентов организаций, 
осуществляющих водоотведение  в централизованную систему водоотведения 

городского поселения город Мелеуз разработан специализированной 
организацией ООО «КОЛИПСО» г. Уфа на основании Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644. 

 

№ п/п Перечень загрязняющих веществ Единица измерения 

Допустимое 
значение 

концентрации 
загрязняющих 

веществ 
1 ХПК мг/дм3 324 
2 БПКполн мг/дм3 234 
3 Взвешенные вещества мг/дм3 174 
4 Аммоний-ион мг/дм3 41,2 
5 Нефтепродукты мг/дм3 0,51 
6 АСПАВ мг/дм3 1,89 
7 Железо мг/дм3 1,62 
8 Медь мг/дм3 0,00141 
9 Цинк мг/дм3 0,044 

10 Никель мг/дм3 0,0056 
11 Сульфат-ион мг/дм3 138 
12 Хлорид-ион мг/дм3 208 
13 Фосфаты по (Р) мг/дм3 2,45 
14 Сухой остаток мг/дм3 992 
15 Марганец мг/дм3 0,039 
16 Фторид-ион мг/дм3 0,44 
17 Сульфид-ион мг/дм3 0,20 

 
 


